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SCHALTPLAN RPK-(2.0-4.0)FSRM

WIRING DIAGRAM

MODEL   RAK-15QEF,RAK-18/25/35/50REF,RAK-18/25/35/50REFC
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PCB1

PCB2 PCB3

Lufteinlass Luftauslass Frostschutz Gasleitung

Verkabelte 
Fernbedienung

Kabellose 
Fernbedie-

nung

Betriebsleitung 
5V GS

Kabelloser Empfänger 
& Anzeigeteil

Markierung Name
CNn Anschluss auf PCB

PCNn Strom Anschluss auf PCB

DSW2-9 DIP-Schalter zur Einstellung

RSW1, 2 Drehschalter zur Einstellung

SW2

PSW1

Schalter zur Änderung verkableten / kabellosen 
Steuerung

Schalter für Notbetrieb

EFR1 Sicherung der Stromversorgung

NameMarkierung
EFS1

MIF

MS1, 2

MV

Sicherung der Stromversorgung

Motor für Innengerätelüfter

Motor für automatische Schwingluftklappe

Mikrocomputergesteuertes Expansionsventil

PCB1, 2,3 Leiterplatte

TB1, 2 Anschlussleiste

THM1-5 Thermistor

1~ 220V 60Hz 
(Quelle 3~)

1N~ 220-240 V 50 Hz 
1~ 230 V 50 Hz 
(Quelle 3N~)




